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図面名称

縮　尺

図面番号

一級建築士 NO.

2016321

300773

宮本　雅弘 1/400

済生会茨木病院

附近見取図・配置図

総合医療福祉施設(仮称)建設工事2017.09.14
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B-12-091

B-12-092
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092A

753C
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KBM H=TP+19.589

茨木市管理基準点

（63-753）金属標

1FL H=TP+19.758（平均値）

3FL H=TP+28.426（非常口入口値）

3F非常口入口

非常階段防護工

94゜05'30"

18.18VUφ150

真
北

配　置　図　　1/200

附近見取図　　1/2500

計画敷地

許諾番号【Z15KD第663号】

法42条1項1号道路

隣地境界線
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下穂積一丁目郡五丁目線
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訪問看護ステーション事務室
面談室

０歳児 乳児室

WC

沐浴

WC1

調理室 １歳児　保育室
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ｱﾗｰﾑ弁室

倉庫応接室

風除室
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事務室PS
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玄関
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倉庫湯沸室

病児保育

企業主導型保育施設

道路境界線

道
路
境
界
線

ｽﾀｯﾌ室

EV

HWC

清浄室

洗濯

物品庫

共同生活室2

共同生活室1

居室

居室

居室

居室

居室

居室

居室

居室

居室

居室居室居室居室居室居室居室居室 居室
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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8

9

仮眠

ＥＶﾎｰﾙ

ﾊﾞﾙ
ｺﾆｰ
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階　平　面　図２
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人荷用20人 人荷用20人
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MWC
湯沸室

医療秘書室

男性更衣室

倉庫1
会議室
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会議室２

会議室３

保育室

隔離室

事務 病児

A

WWC MWC医務室

宿直警備室

ｺﾞﾐ庫
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SK

会議室１

WWC MWC

HWC

倉庫2

院長補佐室
１

院長補佐室
２

院長補佐室
３

管理当直室

物入

女性更衣室

FL-100

FL+300

FL-100

作成日
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設計番号 工事名称

図面名称

縮　尺

図面番号

一級建築士 NO.
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300773

宮本　雅弘 1/400

済生会茨木病院

各階平面図

総合医療福祉施設(仮称)建設工事2017.09.14
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ｷｯﾁﾝ1
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ｱﾗｰﾑ弁室
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ｱﾗｰﾑ弁室
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EPS
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PSPS
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道
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界
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隣
地
境
界
線

隣地境界線

63-753

B-12-091

794T

660T

092A

753C

753B

753A

非常階段防護工

18.18VUφ150

植栽

○凡例

消火器ボックス（埋込型）

S 消火器ボックス（床置型）

1580

1580
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1855
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80
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WC2

申請部

玄関



作成日

担 当

設計番号 工事名称

図面名称

縮　尺

図面番号

一級建築士 NO. 300773

宮本　雅弘 1/200

済生会茨木病院

１階平面図

総合医療福祉施設(仮称)建設工事

○凡例

S 消火器ボックス（床置型）

階　平　面　図１
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WC2

（有効面積：32.22㎡）
9人×3.3㎡

＝29.7㎡＜32.22㎡

（有効面積：36.43㎡）
11人×3.3㎡

＝36.3㎡＜36.43㎡

（有効面積：44.29㎡）
22人×1.98㎡

＝43.56㎡＜44.29㎡

ロッカー

ロッカー

ロッカー

下足棚

流し台

更衣スペース
手洗器

手洗器

大便器×２

手洗器小便器

手洗器

流し台

折りたたみ
ベッド

シャワー

洗濯機

沐浴槽
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大便器×２

小便器
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採
光
補
正
係
数
ｄ

4109
採光補正係数ｄ

申請部

2016321 2017.09.14

避難：9.2
m

避難：6.7
m

避難：5.1m

避難経路

※各室壁芯面積は別紙「採光・換気計算表」による

医務スペース

ベビーフェンス
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縮　尺

図面番号

一級建築士 NO. 300773

宮本　雅弘 1/200

済生会茨木病院

南立面図

総合医療福祉施設(仮称)建設工事
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■外装仕上凡例

ALCの上 外装吹付材AA

B

C

D

E

Fｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上(B種)の上 外装吹付材A

目隠しルーバー（縦張）

目隠しルーバー（横張）

バルコニー手摺（スチール製　溶融亜鉛メッキ）

アルミ製手摺　ガラス：合わせガラス（乳白）t10

非常用進入口

南　立　面　図
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※開口部寸法は別紙建具表による

2016321 2017.09.14
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図面名称

縮　尺

図面番号

一級建築士 NO. 300773

宮本　雅弘 1/200

済生会茨木病院

東立面図

総合医療福祉施設(仮称)建設工事

■外装仕上凡例

ALCの上 外装吹付材AA

B

C

D

E

Fｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上(B種)の上 外装吹付材A

目隠しルーバー（縦張）

目隠しルーバー（横張）

バルコニー手摺（スチール製　溶融亜鉛メッキ）

アルミ製手摺　ガラス：合わせガラス（乳白）t10

非常用進入口
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※開口部寸法は別紙建具表による
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建
　
具
　
符
　
号

ガ 

ラ 

ス 

符 

号

沓
摺
の
符
号
及
形
状

形　式　機　構符　号 特　殊　金　物内法寸法(WxH) ガラス 材　質　仕　上 網戸 備　　　考 特　殊　金　物内法寸法(WxH)形　式　機　構符　号 ガラス 材　質　仕　上 網戸 備　　　考沓摺 沓摺

Ver.TO標準-091001

略 号 建 具 種 別

アルミ製戸AD

アルミ製窓AW
アルミ製カーテンウォールACW

アルミ製がらりAG
鋼製三方枠S

鋼製戸SD
鋼製窓SW

鋼製カーテンウォールSCW
鋼製がらりSG

重量シャッターSS

ステンレスシャッターSSS

鋼製軽量戸LD
上吊式鋼製軽量引戸HLD

軽量シャッターLS
ステンレス製戸SSD

ステンレス製窓SSW
ステンレス製がらりSSG

オーバーヘッドドアOHD

気密性上吊戸NLD

略 号 建 具 種 別

SSCW

略 号 建 具 種 別

ふすまH

紙障子P
木製戸WD

木製窓WW

布製シャッターFS

線入型板ガラス

型板ガラス

フロート板ガラス

ガ ラ ス

線入磨き板ガラス

網入磨き板ガラス

網入型板ガラス

NP

WP

F

P

WF

NF

熱線吸収フロート板ガラスHAP

略 号

HHR 高性能熱線反射ガラス

鉛ガラス

倍強度ガラス

L

DS

合わせガラス

防音複層ガラス

熱線反射ガラス

複層ガラス

強化ガラス

IG

T

HR

SIG

PB

熱線吸収線入磨き板ガラスHAWP

熱線吸収網入磨き板ガラスHANP

ガ ラ ス略 号

TB

種　　類

木　　　　製

黄   銅   製

鋼　　　　製

ステンレス製
符号

S

SS

W

B

そ
の
他
符
号
凡
例

特 特定防火設備

法2条9号のニ　ロに規定する防火設備防

煙感知器連動閉鎖式ｓ

気密性建具AT

簡易気密性建具SAT

Ｅ 電気錠

1

2

3

4

内　　部 外　　部

（　　　　　　　　）床仕上が同じ場合 SS-1,2

SS-1,2床仕上が異なる場合

床レベルが異なる場合 SS-2

気密性建具の場合 SS-3,4

床レベルが同じ場合 SS-4

SS-3床レベルが異なる場合

SS-3,4気密性建具の場合

（　　　　　　　　）

（　　　　　　　　）

（　　　　　　　　）

（　　　　　　　　）

（　　　　　　　　）

（　　　　　　　　）

引違い窓

ガラスブロックGB

作成日
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設計番号 工事名称

図面名称

縮　尺

図面番号

一級建築士 NO.

2016321

300773

宮本　雅弘 1/200

済生会茨木病院

建具表　その１

総合医療福祉施設(仮称)建設工事2017.09.14

2300
19
35

10
0
35
0

23
85

（突出排煙窓付）

AW
102

AW
102a 防

102 2,300 × IG(P5+A6+ST5) B-2 ○ ○ ―排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ ｸﾚｾﾝﾄ H=1500：

102a 2,300 × B-2 ○ ○ ―排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ ｸﾚｾﾝﾄ H=1500：

1100

19
35

10
0
35
0

23
85

AW
103

103 1,100 × B-2 ○ ○ ―はめ殺し窓

（突出排煙窓付）

排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ：

FIX

FL

FL

201140 1140

AW
104

1865

21
75

10
0

15
0

24
25

FL

186570

3800

引違い窓

（上部ガラリ付）

104 2,4253,800 × IG(P5+A6+ST5) B-2 ○ ○ ―排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ： ｸﾚｾﾝﾄ H=1500、ﾉﾝﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ

105 1,3001,700 × P6 B-2 ○ ○ ―引違い窓AW
105

1700

13
00

：

FL 11
00

防

網戸下部H=900  ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ保護

ST 強化ｶﾞﾗｽ(旭ｶﾞﾗｽ ｽｸｰﾙﾃﾝﾊﾟ)

2,385

2,385

2,385



済生会茨木病院　総合医療福祉施設（仮称）建設工事 採光・換気計算表 2017.09.14

階 室名 A 室 建具記号 　L（採光） 　V（換気） S（排煙）

（床面積） 非常用 有効 有効 窓数 採光 距離 高さ 有効採光 有効採光 必要採光 採光 有効 有効 窓数 有効換気 有効換気 必要換気 換気 有効 有効 窓数 有効排煙 有効排煙 必要排煙 判定 排煙
照明 開口幅 開口高 N 面積 ｄ ｈ 面積 面積 面積 判定 開口幅 開口高 N 面積 面積 面積 判定 開口幅 開口高 N 面積 面積 面積 判定

W（ｍ） H（ｍ） N （小計）
改め

（小計） （合計） W（ｍ） H（ｍ） （小計） （合計） A/20 W（ｍ） H（ｍ） （小計） （合計） A/50

下足室 18.16 非居室 - 1.100 0.485 1.0 0.53

調理室 6.24 居室 ○

廊下2 28.02 非居室 ○

保育室（０才） 39.38 居室 ○ 1.140 0.350 2 0.80 5.425 15.290 1.84 1.84 1.46 7.88 1.140 0.350 2 0.80 1.140 0.350 2 0.80

2.300 1.935 1 4.45 5.425 16.533 1.63 1.63 7.23 (1/5) 1.150 1.935 1 2.23 1.150 0.335 1 0.39

保育室（１才） 42.40 居室 ○ 1.100 0.350 1 0.39 5.425 15.290 1.84 1.84 0.70 1.100 0.350 1 0.39 1.100 0.350 1 0.39

1.100 1.935 1 2.13 5.425 16.533 1.63 1.63 3.45 8.48

1.140 0.350 2 0.80 5.425 15.290 1.84 1.84 1.46 (1/5) 1.140 0.350 2 0.80 1.140 0.350 2 0.80

2.300 1.935 1 4.45 5.425 16.533 1.63 1.63 7.23 1.150 1.935 1 2.23 1.150 0.335 1 0.39

保育室（２・３才） 51.54 居室 ○ 1.140 0.350 2 0.80 5.425 15.290 1.84 1.84 1.46 1.140 0.350 2 0.80 1.140 0.350 2 0.80

2.300 1.935 1 4.45 5.425 16.533 1.63 1.63 7.23 10.31 1.150 1.935 1 2.23 1.150 0.335 1 0.39

1.865 2.175 2 8.11 4.109 16.413 1.00 1.00 8.13 (1/5) 0.932 2.175 2 4.05 0.932 0.575 2 1.07

ＷＣ１・沐浴 14.36 非居室 AW-105 - 0.850 0.800 1 0.68

ＷＣ２ 4.60 非居室 -

事務室 15.86 居室 ○

職員ＷＣ 2.46 非居室 -

倉庫 1.87 非居室 -

応接室 21.58 居室 ○

一級建築士No.300773　宮本 雅弘

株式会社　東畑建築事務所

告示1436号第4号ﾆ
（二）

区
分

採光補正係数
 A0 = （ｄ/ｈ）*8-1

保
育
所

AW-113 0.53 0.36 OK 自然排煙

機械換気
告示1436号第4号ﾆ

（四）

0.29 OK 自然排煙

AW-103

12.84 OK

告示1436号第4号ﾆ
（二）

AW-102 8.69 OK 3.02 1.97 OK 1.18 0.79 OK 自然排煙

AW-102a

AW-102a

16.82 OK

AW-104

0.68

告示1436号第4号ﾆ
（四）

告示1436号第4号ﾆ
（二）

機械換気

機械換気

3.41 2.12 1.57 0.85 OK 自然排煙OK

7.08 2.58 OK 2.26 1.03 OK 自然排煙

告示1436号第4号ﾆ
（四）

告示1436号第4号ﾆ
（二）


